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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦА  № 104-2657 от 7 октября 2009 г.
Наименование заявителя: Администрация Ивановского сельсовета 

Адрес: Ирбейский район, с. Ивановка, ул. Интернациональная,  д. 3

Наименование организации, где произведен отбор: Администрация Ивановского сельсовета

Адрес: Ирбейский район, д. Николаевка
Наименование образца: вода источников централизованного водоснабжения
Количество образца: 1 л               Величина партии:
Дата и время отбора: 15.09.09 9:00

Отбор произвел глава с/с Оришний Л.М.

НД на методы отбора: ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ р 51593-2000 Вода питьевая. Отбор проб.»

Основание для отбора: договор № 193 от 6.05.09

Условия доставки соблюдены                                             Доставлен в ИЛЦ  15.09.09 11:40

Дополнительные сведения: Скважина ул. Советская

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Код образца: 104-2657-09

	Наименование показателей, ед. измерения
	Результаты испытаний
	Величина допустимых уровней

(не более)
	НД на методы испытаний

	1. Количественный химический анализ

Образец поступил 15.09.09 11:50 Код 104-2657. 01-09 Лабораторный номер: 681

	Нитраты, мг/дм3
	2,3+0,3
	45
	ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов.

	Запах, балл
	0
	2
	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

	Мутность по каолину,
мг/дм3
	0
	1,5
	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

	Привкус, балл
	0
	2
	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

	Цветность, град.
	9+3,8
	20
	ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

	Железо, мг/дм3
	0,05
	0,3
	ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы определения общего железа.

	Аммиак, мг/дм3
	         0,05
	2
	ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ.

	Нитриты, мг/дм3
	0,003
	3
	ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ.

	Хлориды, мг/дм3
	1,4+0,42
	350
	ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов.

	Сульфаты, мг/дм3
	18,6 + 3,2
	500
	ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.

	Окисляемость, мг 02/дм3
	1,7+0,31
	5
	УМ СЭВ изд. 2, 1990 г. Методы исследования качества воды водоемов под редакцией Шицковой. М., 1990 г.

	2. Микробиологические исследования

Образец поступил 15.09.09 12:00 Код 104-2657. 11-09 Лабораторный номер: 807

	ОКБ в 100 мл
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	1
	50
	МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

	ТТКБ в 100 мл
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
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