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Информация 

 

Администрация Ивановского сельсовета информирует о том, что на территории 

Ивановского сельсовета может возникнуть неблагоприятная ситуация, связанная с 

лесными, ландшафтными, техногенными и бытовыми пожарами. 

Данным уведомляем Вас о необходимости создания противопожарных 

минерализованных полос вокруг земельных участков, находящихся в Вашей 

собственности или аренде, не зависимо от того, находятся ли на них здания сооружения, 

которые используются для нужд персонала Вашей организации, для хранения и 

обслуживания техники и т.п., либо земельный участок используется для посева 

сельскохозяйственных и прочих культур, выпаса животных и т.п. Особое внимание 

необходимо обратить на земельные участки, прилегающие к лесному массиву!!!! 

Также доводим до Вашего сведения, что выжигание травы и прочих остатков 

земледелия не должно производиться, особенно в ветреную погоду и при отсутствии 

должного контроля со стороны собственника (арендатора) и служб, привлекаемых для 

соблюдения правил пожарной безопасности. 

Руководствуясь решением КЧС Красноярского края от 10.03.2023, КЧС 

Ирбейского района от 14.04.2023 года № 8 доводим до Вашего сведения выдержки из 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 

1479. 

«2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на 

территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) 

необходимо: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 



- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по 

функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, 

расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, 

хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на 

земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, 

индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным 

руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается 

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 

установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, 

сооружениях. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

2_1. Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. 

(Пункт дополнительно включен с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885) 

3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются 

руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой 

должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. 

5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут 

одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым 

пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже 

для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов 

эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. 

6. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за 

исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых 

зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) 

руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными 

ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 



средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по 

эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым 

пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в 

здании, сооружении. 

10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна 

размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками 

противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации 

указывается группа контролируемых помещений. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

11. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов 

здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов 

производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных 

участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков 

пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место 

курения". 

12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной 

и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 

и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского 

назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 

помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на 

входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их 

обслуживания на видном месте. 

13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает 

соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных 

конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния 

огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также 

технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя 

огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. 

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 

проверка проводится не реже 1 раза в год. 

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния 

огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений 

огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и 

рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает 



устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, 

инженерного оборудования объектов защиты. 

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного 

покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства 

огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации 

обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного 

оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо 

обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие 

конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. 

14. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние 

устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, 

устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, 

предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях 

эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за 

исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и 

непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. 

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными и технологическими 

коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. 

16. На объектах защиты запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных 

этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими 

газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, 

подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации 

производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 

оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных 

нормативными документами по пожарной безопасности; 

 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и 

другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы; 

г) устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, 

являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально 

предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных документах по пожарной безопасности; 



(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-

шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия 

систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода); 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

ж) подпункт утратил силу с 1 марта 2023 года - постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885 - см. предыдущую редакцию; 

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе 

горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые 

горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); 

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных 

воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а 

также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование 

и другие предметы, выполненные из горючих материалов; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий 

V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов; 

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых 

переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние 

блоки кондиционеров; 

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности 

здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не 

отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с 

новым классом функциональной пожарной опасности; 

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной 

защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с 

действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной 

безопасности. 



17. Руководители организаций: 

а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых 

лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а 

также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 

состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; 

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для 

эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с 

составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

17_1. Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала 

эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. 

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 

определяется руководителем объекта защиты. 

(Пункт дополнительно включен с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885). 

18. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и 

подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание 

людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается 

информация о месте хранения ключей. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию). 

19. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально 

отведенных для этой цели местах. 

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, 

бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с 

плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, 

установленный на площадке сбора бытовых отходов. 

Работа по очистке инструмента и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным 

способом, исключающим возможность искрообразования. 

48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при 

отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся 

на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной 

сети ниже требуемого. 

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в 



зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение 

проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации 

в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

Направление движения к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо 

световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в 

ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их 

месторасположения. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

49. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения 

мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке 

площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на 

пожарных пирсах. 

50. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное 

обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, 

укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку 

пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых 

катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2023 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года N 1885. - См. 

предыдущую редакцию) 

57. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 

колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к 

газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением 

складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими 

верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у 

глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на 

цокольные и подвальные этажи. 

62. При размещении в лесах объектов для переработки древесины и других лесных 

ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.) 

руководитель организации обязан: 

а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до 

кромки лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение 

основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с правилами 

пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, 

жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при 



введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для 

переработки древесины и других лесных ресурсов; 

в) содержать территорию, на которой располагаются противопожарные разрывы от 

объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов до кромки лесных 

насаждений, очищенной от мусора, порубочных остатков, щепы, опилок и других 

горючих материалов.». 

Также рекомендуем ознакомиться с полным текстом Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479. 

 

 

Глава сельсовета                                                   Е.А. Криницин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белых Анна Владимировна 

Заместитель главы 
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Линия отреза 

 

Администрация 

Ивановского сельсовета 

Ирбейского района 

Красноярского края 

«17» апреля 2023г  № 47 

Руководителям предприятий (организаций) всех форм 

собственности, находящимся на территории Ивановского 

сельсовета 

 

 

Информацию о том, что на территории Ивановского сельсовета может возникнуть 

неблагоприятная ситуация, связанная с лесными, ландшафтными, техногенными и 

бытовыми пожарами, о необходимости создания противопожарных минерализованных 

полос вокруг земельных участков, находящихся в собственности или аренде, с 

выдержками из Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2020 года N 1479 от Администрация Ивановского сельсовета получил: 

 

_______________   __________________  _______________  ___________________ 
                Дата                                                           подпись                                                   ФИО                                                   должность 


